Efento - Eksport odczytow (Sensor: 28:2C:02:40:0B:B7 - EfentoSensor) 08.07.2018-13.07.2018

{l Temperatura

Maksymalna

Minimalna

Srednia

Odchylenie standardowe

@ Skrajny prég gorny

Wartosc
Liczba przekroczen
t gczny czas przekroczen

Najdtuzsze przekroczenie
- Czas rozpoczecia
- Maksimum
- Srednia

@ Skrajny prog dolny

Wartosc
Liczba przekroczen
t gczny czas przekroczen

Najdtuzsze przekroczenie
- Czas rozpoczecia
- Minimum

- Srednia

30,1°C
24,1°C
26,48°C
0,78°C

30,0°C
1
00:06:00

00:06:00
2018-07-09 17:19

30,1°C
30,1°C

20,0°C
0
00:00:00

Brak
Brak

Brak
Brak
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Gorny limit
300C

280C

26,0C

240C

220C

200C
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Dolny limit
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Efento - Eksport odczytow (Sensor: 28:2C:02:40:0B:B7 - EfentoSensor) 08.07.2018-13.07.2018

Czas zdarzenia

2018-07-09 12:22:16
2018-07-09 13:13:15
2018-07-09 17:19:15
2018-07-09 17:25:15
2018-07-10 09:20:02
2018-07-10 09:22:13
2018-07-11 14:45:11

2018-07-12 13:22:29

Opis zdarzenia

Limit temperatury przekroczony. Wiadomos$¢ sms zostata wystana na numery:508104

Temperatura wrécita do normalnego poziomu. Wiadomos¢ sms zostata wystana na numery:508104
Limit temperatury przekroczony. Wiadomos$¢ sms zostata wystana na numery:508104

Temperatura wrécita do normalnego poziomu. Wiadomos¢ sms zostata wystana na numery:508104
Stacja bazowa utracita zasilanie. Wiadomos$¢ sms zostata wystana na numery:508104

Stacja bazowa odzyskata zasilanie. Wiadomosc¢ sms zostata wystana na numery:508104

Stacja bazowa utracita komunikacje z sensorem. Wiadomos¢ sms zostata wystana na numery:508104

Stacja bazowa odzyskata komunikacje z sensorem. Wiadomosc¢ sms zostata wystana na numery:508104
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